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บทคัดย่อ   

 
        งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลา โดยทําการศึกษา
ครอบคลุมพารามิเตอร์ได้แก่ ความกระด้าง ความเป็นกรด-ด่าง คลอไรด์  และโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด จะทําการเก็บตัวอย่าง
ท้ังหมด 5 สถานี ในเขตเทศบาลนครยะลา  จากการทดลองพบว่าค่าความเป็นกรดด่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.73-7.06 ความ
กระด้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 14.7-32.7 mg/L คลอไรด์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.7-4 mg/L  และโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดเฉลี่ยอยู่ในช่วง
1.2-4.3 MPN /100 mg ซ่ึงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ยกเว้นสถานีท่ี 1 และ5 ปริมาณโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรียท่ีพบว่ามีค่าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เท่ากับ  3.8 และ 4.3  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร โดยที่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2556  กําหนดไม่เกิน 2.2 MPN /100 มิลลิลิตร  
 
คําสําคัญ :คุณภาพนํ้าด่ืม; ตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ; โคลิฟอร์มแบคทีเรีย; ความกระด้าง 

 
Abstract  

 
 This research aims to study water quality of drinking from Vending machine in Yala city municipality. 
The study covered the parameters: Hardness, Chloride, pH, and Total coliform bacteria by collecting all 5 
stations in Yala city municipality. The results showed that pH values were in the range of 6.73-7.06. Hardness 
was in the range of 14.7-32.7 mg / L Chloride was in the range of 2.7-4 mg/L and Total coliform bacteria 
through the standards of water quality from Vending machine Except stations 1 and 5 Coliform bacteria were 
found to exceed the standard The amount of coliform bacteria was 3.8 and 4.3 MPN per 100 ml. The 
standards of drinking water quality from automatic vending machines according to the announcement of the 
Food and Drug Administration Ministry of Public Health, 2013 Not more than 2.2 MPN / 100 mg 
 
Keywords : Water quality; Vending machine; Coliform bacteria;  Hardness 
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บทนํา  
น้ําเป็นสารประกอบที่จําเป็นสําหรับการดํารงชีพของสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ ต้องการน้ําเพ่ือการอุปโภค

บริโภคเพ่ือต้องการดํารงชีวิตต่อไป โดยท่ัวไปแล้วคนส่วนใหญ่ไม่นิยมด่ืมน้ําบ่อ เพราะไม่ม่ันใจเรื่องคุณภาพน้ํา ทําให้บางส่วนหันมา
บริโภคน้ําด่ืมบรรจุขวดหรือน้ําด่ืมจากเครื่องผลิตน้ําด่ืมหยอดเหรียญ ปัจจุบันน้ําด่ืมบรรจุขวดมีการขยายตัวค่อนข้างสูงเนื่องจาก
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาให้ความสนใจกับความสะอาดและคุณภาพนํ้าด่ืม ประกอบกับสภาพอากาศท่ีร้อนข้ึนทุกปีและ
ประชนในปัจจุบันมีวิถีชีวิตท่ีเร่งด่วนส่งผลให้ความต้องการน้ําด่ืมของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะประชาชนท่ีอาศัยในเมืองใหญ่ 
เช่นเดียวกันกับประชาชนในเทศบาลนครยะลาท่ีมีประชากรหนาแน่นมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวส่งผลให้มี
ผู้ประกอบการน้ําด่ืมมีปริมาณเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามจากปัจจัยทางด้านภาวะเศรษฐกิจของไทยท่ียังมีปัญหาการฟ้ืนตัว
และส่งผลต่อกําลังซ้ือของประชาชนทําให้ภาพรวมตลาดน้ําด่ืมบรรจุขวดไม่เติบโตมากนัก ซ่ึงเป็นท่ีน่าสังเกตว่าตลาดน้ําด่ืมบรรจุ
ขวดก็ยังมีปัญหาและอุปสรรค โดยข้อจํากัดด้านราคาท่ีรวมค่าใช้จ่ายด้านบรรจุภัณฑ์การบรรจุการขนส่ง การจัดเก็บ และสิ้นเปลือง
พ้ืนท่ีในการจัดเก็บของร้านค้าต่างๆ ฉะนั้นน้ําด่ืมบรรจุขวดจึงถือว่ามีราคาค่อนข้างสูง ปัจจุบันธุรกิจน้ําด่ืมเป็นธุรกิจท่ีกําลังได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเนื่อง และกําลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซ่ึงหากจะพูดถึงธุรกิจน้ําด่ืมหลายคนอาจนึกถึงภาพของธุรกิจน้ําด่ืมบรรจุ
ขวด บรรจุถังหลายขนาด ใสบ้าง ขุ่นบ้าง ซ่ึงสามารถทําเป็นธุรกิจได้ไม่ยากนัก เพียงแต่อาศัยเคร่ืองกรองน้ํา เคร่ืองบรรจุขวด จาก
เหตุข้างต้น ทําให้เคร่ืองผลิตน้ําด่ืมหยอดเหรียญ เข้ามามีบทบาทสําคัญในตลาดน้ําด่ืมเม่ือเทียบเคียงคุณภาพน้ําด่ืมหยอดเหรียญกับ
น้ําด่ืมบรรจุขวด ซ่ึงมีคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ราคาต่างกันถึง 3 เท่า คือ น้ําด่ืมบรรจุขวดทั่วไปจําหน่ายในราคา 12-14 บาทต่อลิตร 
แต่น้ําด่ืมหยอดเหรียญจําหน่ายเพียงลิตรละ 1-2 บาทเท่านั้น ท้ังนี้ต้องนําภาชนะบรรจุมาใส่น้ําเอง ซ่ึงเป็นการลดการเพ่ิมปริมาณ
ขยะจําพวกขวดพลาสติกได้ และเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้บริโภคท่ีต้องการน้ําด่ืมท่ีมีคุณภาพในราคาไม่สูงนัก และยังมีคุณภาพน้ําท่ี
สะอาดเนื่องจากในกระบวนการผลิตส่วนใหญ่จะใช้ระบบกรองแบบ Reverse Osmosis (RO)  ข้ันตอนในการผลิตเร่ิมจากนําน้ํา 
ดิบซ่ึงส่วนใหญ่เป็นน้ําประปาหรือแหล่งน้ําอ่ืนท่ีมี ความสะอาด เช่น น้ําบาดาลมาผ่านการกรองหยาบเพ่ือกําจัดตะกอนขนาดใหญ่ 
การกรองละเอียด การกําจัด สีกลิ่น รส และคลอรีนด้วยไส้กรองคาร์บอนหรือถ่านกัมมันต์ แล้วผ่านการกรองท่ีละเอียดมากข้ึนหรือ
ระบบฆ่าเชื้อโรค จากนั้นน้ําจะถูกสูบด้วยปั้มแรงดันสูงผ่านเมมเบรนและถูกเก็บไว้ในถังท่ีปิดสนิทเพ่ือรอจําหน่ายน้ําส่วนท่ีไม่ผ่าน
เมมเบรนจะใช้เป็นน้ําล้างเมมเบรนแล้วระบายท้ิง และน้ําบางส่วนจะถูกนํากลับเข้าขบวนการกรองอีก เม่ือผู้บริโภคกดปุ่มจ่ายน้ํา 
ระบบจะนําน้ําท่ีเก็บไว้มากรองอีกคร้ังหนึ่งด้วยไส้กรองคาร์บอนก่อนจ่ายน้ําจากเครื่อง ซ่ึงตู้น้ําหยอดเหรียญบางแห่งอาจเพิ่มระบบ
ฆ่าเชื้อโรคอีกชั้นหนึ่ง  ซ่ึงจะให้น้ําท่ีมีความสะอาดกว่าระบบกรองนํ้าแบบธรรมดา  

เนื่องจากน้ําท่ีมีคุณภาพและราคาถูกซ่ึงสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทําให้ธุรกิจเคร่ืองผลิตน้ําด่ืม
หยอดเหรียญถือว่าเป็นอาชีพเสริมท่ีทํารายได้ดีมีต้นทุนในการผลิตน้อยกว่าเม่ือเทียบกับการผลิตน้ําด่ืมบรรจุขวด ทําให้พบเคร่ือง
ผลิตน้ําด่ืมน้ําหยอดเหรียญตามหอหรืออาคารต่างๆ แสดงให้เห็นว่า ธุรกิจนี้กําลังเติบโตข้ึนอย่างต่อเนื่อง เพราะในปัจจุบัน ผู้บริโภค
หันมาให้ความสําคัญกันสุขภาพตัวเองมากข้ึน น้ําสะอาด ประกอบกับราคาท่ีถูกกว่าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนท่ีรักสุขภาพ 
ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะประกาศให้น้ําประปาด่ืมได้แต่ประชาชนยังไม่ม่ันใจถึงคุณภาพน้ํา จึงทําให้เคร่ืองผลิตน้ําด่ืมหยอดเหรียญยังเป็นท่ี
นิยมของประชาชนโดยท่ัวไป อีกท้ังเครื่องผลิตน้ําด่ืมหยอดเหรียญยังดูแลง่าย อย่างไรก็ตามคุณภาพของนํ้าด่ืมจากตู้หยอดเหรียญ
อัตโนมัติโดยท่ัวไปมีค่าท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556 [1] ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากขาดการบํารุงรักษาตู้ยอดเหรียญอัตโนมัติท่ี
ดี เช่น การทําความสะอาดและเปลี่ยนไส้กรอง  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาคุณภาพน้ําด่ืมหยอดเหรียญบริเวณเขตเทศบาลนครยะลา เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นสําหรับ
การติดตามตรวจสอบของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติให้มีคุณภาพท่ีดีผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  
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อุปกรณ์และวิธีการ  
 1.พ้ืนท่ีศึกษา  
  1.1 สํารวจพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่างและสุ่มกําหนดพ้ืนท่ีเก็บตัวอย่าง 
  1.2 เก็บน้ําตัวอย่างจากตู้น้ําด่ืมหยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลา จํานวน 5 สถานีๆ 3 จุด โดยทํา

การสุ่มเลือกสถานี ดังแสดงในตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  สถานีเก็บตัวอย่างน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเทศบาลนครยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) วิธีการศึกษา 

เก็บตัวอย่างน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลเมืองยะลา วิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่างโดย (pH) ใช้เคร่ือง 
pH meter  และ วิเคราะห์ความกระด้างท้ังหมด (Hardness:HN) คลอไรด์ ( Chloride: Cl) และโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมด 
(Total coliform:TC) ตามมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา Standard Method ของ APHA (2005) [2]  ดังรูปท่ี1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี  1 วิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ 
 
 
 
 
 

สถานี 
ท่ี 

ชื่อสถานี 

1 ซอยมุสลิมตลาดเก่า 

2 ชุมชนตลาดเมืองใหม่ 

3 ชุมชนผังเมือง 4 

4 ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

5 เทศบาล 9 
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ผลการทดลองและวิจารณ์ 
 จากผลการศึกษาปริมาณความกระด้างท้ังหมด ความเป็นกรด-ด่าง คลอไรด์  และโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดท้ัง 5 สถานี 
สถานีละ 3 จุด ในเขตเทศบาลนครยะลา ค่าความเป็นกรดด่างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 6.73-7.06 ความกระด้างเฉลี่ยอยู่ในช่วง 14.7-32.7 
mg/L  คลอไรด์เฉลี่ยอยู่ในช่วง 2.7-4 mg/L  และโคลิฟอร์มแบคทีเรียท้ังหมดเฉลี่ยอยู่ในช่วง1.2-4.3 MPN /100 mg ซ่ึงอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติ ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2556 กําหนด ดังแสดงในตารางท่ี 2 ยกเว้นสถานีท่ี 1 และ5 ท่ีมีปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียท่ีพบว่ามีค่าสูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําโดยมีปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย เท่ากับ  3.8 และ 4.3  เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิกรัม โดยท่ีมาตรฐาน
คุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556  
กําหนดไม่เกิน 2.2 MPN /100 mg ท้ังนี้อาจเกิดจากระบบกรองนํ้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน และความไม่สะอาดของอุปกรณ์กรองน้ํา จาก
การตรวจสภาพภายนอกตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติบริเวณดังกล่าวพบว่าบริเวณท่ีวางภาชนะกดน้ําและบริเวณกระจกมีฝุ่นเกาะเป็น
จํานวนมากและยังพบคราบดินปนเปื้อน และนอกจากนั้นพบตะไคร่ในบริเวณหัวจ่ายน้ําท้ังสองสถานีเก็บตัวอย่างซ่ึงเป็นสาเหตุหนึ่ง
ท่ีทําให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์กลุ่มโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ Janwithayanuchit et al., 2007 [3] 
ได้ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในกรุงเทพมหานคร จํานวน 546 ตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนด (ร้อยละ 71)  ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษา การทําความสะอาดไส้กรอง
แก่ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป 

 
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลา     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ**  1) หน่วยของ NH, Cl  เท่ากับ mg/L 

      2) หน่วยของ TC เท่ากับ MPN/100 ml 
       3) ตัวอักษรเดียวกันในสดมภ์เดียวกันแสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
       4) STD=เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556   
 

สรุปผล    
 ในการศึกษาคุณภาพนํ้าด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติในเขตเทศบาลนครยะลา 5 สถานี คร้ังนี้พบว่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพื่อบริโภคในบรรจุภัณฑ์ท่ีปิดสนิท กระทรวงสาธารณสุข 2545 กําหนดยกเว้นจุดท่ี 1 และ 5 มีค่าปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําด่ืมจากตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ 2556  กําหนดไม่เกิน 2.2 MPN /100 มิลลิลิตร   

สถานี 
    ท่ี 

  พารามิเตอร์ 

pH HN Cl TC 

1 6.9a+0.2 31.3a+0.1 4.0a+0.3 3.8a+0.0 

2 6.9a+0.5 18.0b+0.2 2.7a+0.2 1.2a+0.0 

3 6.7a+0.0 24.6c+0.0 3.0a+0.2 1.7a+0.1 

4 6.9a+0.1 14.7d+0.0 3.0a+0.1 2.2a+0.2 

5 7.0a+0.2 32.7a+0.1 4.0a+0.1 4.3a+0.2 

STD 6.5-8.5 <100 <250 <2.2 
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