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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำ ในพื้นที่จังหวัด
พิษณุโลก โดยการออกแบบใช้โซล่าเซลล์ขนาด 380 วัตต์ จำนวน 4 แผง ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยน้ำที่ทำจากถังพลาสติก
ขนาด 200 ลิตร ต่อพ่วงกับอุปกรณ์ เครื่องอัดประจุไฟฟ้า อินเวอร์เตอร์ และแบตเตอรี่ โดยการใช้โปรแกรมสำหรับ
การออกแบบพลังงานแสงอาทิตย์ ในการคำนวณหาประสิทธิภาพการผลิตพลังงาน บริเวณบ้านวังดินสอ อำเภอวัง
ทอง จังหวัดพิษณุโลก โปรแกรมแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถผลิตพลังงานได้ประมาณ 2 ,000 กิโลวัตต์/
ชั่วโมง/ตารางเมตร ระยะเวลาในการผลิตพลังงานประมาณ 5 ชั่วโมงต่อวัน ผลที่ได้จากการจำลองยังพบว่าอุปกรณ์
ชุดนี้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยได้ มีต้นทุนการผลิตต่ำ เหมาะสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์มีต้นทุนการติดตั้งประมาณ 47,380 บาท ซึ่งระบบ
ไฟฟ้าที่ติดตั้งสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 ป ี
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Abstract 
 

 This research conduct the feasibility study and design of floating solar photovoltaic system 
in Phitsanulok province. Four panels of 380 watts solar cell were assembled on the 200 Liter 
floating plastic buckets, and connected with a charger, an inverter and batteries. The PVsyst 
program is applied by calculation of the energy production efficiency in the area of Wang din sor 
village, Wang Thong district, Phitsanulok province. The result of the program’s calculation has 
shown that, the energy could produce about 2,000 kWh/m2 for 5 hours per day for this site. 
Moreover, the obtained results these implements are able to supply electricity to electrical devices 
in household. Low production cost and applicable for remote areas. By economic analysis, the 
installation cost is approximately 47,380 baht, which the installed electrical system can pay back 
in about 6 years. 
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1.  บทนำ 

ในสถานการณ์ปัจจุบันพลังงานไฟฟ้านับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน แต่ในขณะที่แหล่ง
เชื้อเพลิงทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรในการผลิตกระแสไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่องและกำลังจะหมดไป ดังนั้น
การค้นคว้าวิจัย และพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่น เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม พลังงานน้ำ และพลังงานชีวมวล ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
พ.ศ. 2558 – 2579 ของรัฐบาล พลังงานหมุนเวียนที่นิยมมากที่สุดของประเทศไทย คือ พลังงานแสงอาทิตย์เพราะ
ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยมีค่อนข้างสูงมาก ด้วยภูมิประเทศที่อยู่ใกล้เส้น  
ศูนย์สูตร ทำให้ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉลี่ยสูง [1] 

รัฐบาลจึงได้มีนโยบายที่จะพัฒนาแหล่งพลังงานทดแทน (renewable energy) เพื่อเป็นการ สร้างความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจและพลังงานให้กับประเทศ  โดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานทดแทน ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งประเทศ
ไทยมีศักยภาพของพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าหลายประเภท โดยแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทนใน
การผลิตไฟฟ้าของประเทศต้องมีการคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด (scared resources) และสามารถ
ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากสามารถนำพลังงานเหล่านี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็จะเป็นแหล่งพลังงานที่
ยั่งยืนของประเทศได้ [2] แต่ข้อจำกัดของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนนั้น คือ การใช้พื้นที่ค่อนข้างมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชนิดอื่น ๆ ตัวอย่าง เช่น การผลิตไฟฟ้าโดยใช้โรงไฟฟ้านิวเคลี ยร์ 1 โรง 
ใช้พื้นที่ 1,087.47 ไร่ ในขณะที่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์นั้นจะใช้พื้นที่ถึง 328 ,770 ไร่ เมื่อเทียบกัน
ขนาดพื้นที่แล้วนั้น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ต้องใช้พื้นที่มากกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ถึง 300 เท่า ทำให้
ปัจจุบันในหลายๆ ประเทศที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ เริ่มหันมาผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนทุ่น
ลอยน้ำ [3] – [5] หรือท่ีเรียกว่า “โซล่าฟาร์มลอยน้ำ” สอดคล้องกับ [6] กล่าวว่า ได้วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน
อย่างต่อเนื่อง และเตรียมเปิด “โครงการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ 
อ่างเก็บน้ำโรงไฟฟ้าวังน้อย” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการติดตั้งบนผิวน้ำ นอกจากจะลดการใช้พื้นที่โดยเปล่า
ประโยชน์แล้ว ยังช่วยลดการระเหยของน้ำ ส่งผลให้สามารถใช้ทรัพยากรน้ำได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย เนื่องจาก
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำนั้นนอกจากจะช่วยลดการใช้ที่ดินจำนวนมากแล้วยังทำให้การทำงานของ
ระบบผลิตไฟฟ้าดีขึ้นด้วย โดยอากาศเย็นเหนือผิวน้ำที่ใช้ติดตั้งแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยให้เซลล์แสงอาทิตย์ไม่
ร้อนจนเกินไป เซลล์แสงอาทิตย์ที ่ร ้อนมาก ๆ จะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตลดลง [7] โดยงานวิจัยนี้ 
มีวัตถุประสงค์ในการในการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ โดยการใช้โปรแกรม 
PVsyst ในการจำลองการออกแบบระบบก่อนการติดตั้งจริงเพื่อให้ได้กำลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง 
เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ของชุมชนที่ห่างไกลจากแหล่งพลังงานไฟฟ้า และเป็นแนวทางความรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ  
ที่สนใจ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทางด้านพลังงานทดแทนให้มีความยั่งยืน 

 
 



2.  วิธีการวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำสำหรับพื้นที่

ห่างไกลจังหวัดพิษณุโลก โดยศึกษาความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ติดตั้งการออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ 
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน  

2.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษา 
 พื้นที่ที ่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ บ้านพักอาศัย บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลที่ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และมีอ่างเก็บน้ำที่สามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบ
ลอยน้ำ 
 2.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

การใช้โปรแกรม PVsyst เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สำหรับการจำลองผลการผลิตพลังงานเพื่อศึกษา
ความเหมาะสมสำหรับพื้นที่ติดตั้งและการออกแบบระบบโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำให้ระบบมีกำลังการผลิตเพียงพอ  
ต่อการใช้งาน 
 2.3 การศึกษาความเหมาะสมของพื้นที่ทางด้านภูมิศาสตร์ ที่ตั้งและอาณาเขต ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ จังหวัด
พิษณุโลก  
 จังหวัดพิษณุโลกตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากจังหวัดกรุงเทพมหานครประมาณ 
389 กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2558 มีประชากร จำนวน 863,404 คน มีพื้นที่ 10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบ่งการ
ปกครองส่วนภูมิภาคออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ 
ติดต่อ จังหวัดอุตรดิตถ์ ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดพิจิตร ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดเลยและเพชรบูรณ์ ทิศตะวันตก ติดต่อ 
จังหวัดสุโขทัยและกำแพงเพชร  
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกพื้นที่ศึกษาความเป็นไปได้ ณ บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัด
พิษณุโลก ดังแสดงในรูปที่ 1 ตำแหน่งที่ตั้ง ละติจูด 16.85o N ลองจิจูด 100.49o E ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลที่ระบบไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง โดยพื้นที่ห่างจากระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระยะทางประมาณ 1.6 กิโลเมตร และใน
พื้นทีม่ีอ่างเก็บน้ำที่สามารถติดตั้งระบบโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำซึ่งห่างจากหมู่บ้านเพียง 50 เมตร โดยพื้นที่มีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ จากข้อมูลการกระจายตามพื้นที่ของรังสีดวงอาทิตย์ในแต่ละเดือน [8] โดยเดือนเมษายนเป็น
ช่วงเวลาที่พื้นที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์สูงสุดที่ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ 20.88  MJ/m²-day สำหรับการกระจายตาม
พื้นที่รังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยต่อปี เท่ากับ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ 17.08 MJ/m²-day ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

 



 
 

รูปที่ 1 ภาพทางภูมิศาสตร์ของบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 
ตารางที่ 1 ฐานข้อมูลความเข้มรังสีอาทิตย์ระดับตำบลสำหรับประเทศไทย ของตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก 
 

เดือน ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ (MJ/m²-day) 
มกราคม 16.21 

กุมภาพันธ์ 18.64 
มีนาคม 19.74 
เมษายน 20.88 

พฤษภาคม 18.17 
มิถุนายน 17.27 
กรกฎาคม 15.89 
สิงหาคม 14.94 
กันยายน 15.22 
ตุลาคม 16.44 

พฤศจิกายน 16.13 
ธันวาคม 15.37 
เฉลี่ย 17.08 



2.4 การศึกษาความเหมาะสมของการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนทุนลอยน้ำ 
การออกแบบติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนทุ่นลอยน้ำเป็นติดตั้งบริเวณที่มีแหล่งน้ำซึ่งทำให้ช่วยลดพื้นที่การติดตั้ง

บนพื้นดิน โดยระบบที่ออกแบบติดตั้งทุ่นทำจากถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 58 เซ็นติเมตร สูง 
93 เซ็นติเมตร ชุดผลิตไฟฟ้าจากโซลล่าเซลล์แบบลอยน้ำนั้นใช้ถังพลาสติกผูกติดกันแนวยาว 2 ชุด แต่ละชุดมี 4 ถัง 
ด้านบนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ รุ่น JAM72S01-380 ขนาด 380 Wp จำนวน 4 แผง ทำมุมเอียง 17 องศาไปทางทิศใต้
ต่อวงจรแบบขนาน ชุดผลิตไฟฟ้าจากโซลล่าเซลล์แบบลอยน้ำสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้ และปรับระดับตามความ
สูงของผิวน้ำในแหล่งกักเก็บน้ำ ชุดผลิตไฟฟ้าจากโซลล่าเซลล์แบบลอยน้ำ 1 ระบบใช้พื้นที่ติดตั้งบนผิวน้ำประมาณ  
8 ตารางเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 ชุดผลิตไฟฟ้าจากโซลล่าเซลล์แบบลอยน้ำ 

 
 แผงโซล่าเซลล์ที่เลือกใช้ในการติดตั้งเป็นแบบชนิดซิลิคอนผลึกเดี่ยว กำลัง 380 W จำนวน 4 แผง กว้าง 1 เมตร 
ยาว 1.9 เมตร น้ำหนัก 22 กิโลกรัม สามารผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1 ,520 W โดยเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ชนิดซิลิคอน
ผลึกเดี ่ยว ทำมาจากธาตุซิล ิคอน ที ่ม ีความบริส ุทธิ ์ส ูง ทำให้แผงชนิดนี้ม ีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า 
ได้ดีที่สุด จากการเปรียบเทียบแผงโซล่าเซลล์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  

2.5 การวิเคราะห์ด้านความต้องการและลักษณะการใช้ไฟฟ้า 
การวิเคราะห์ความต้องการใช้ไฟฟ้าประจำวัน สำหรับกรณีศึกษาของบ้านพักอาศัย 1 หลัง โดยการเก็บข้อมูล

ลักษณะการใช้ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง โดยการใช้เพาเวอร์มิเตอร์ในการวัดค่ากำลังไฟฟ้า ดังแสดงในรูปที่ 3 ซึ่งการใช้
ไฟฟ้าในระยะช่วงเวลา 24 ชั่วโมง จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้าไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้า โดยการใช้
ไฟฟ้าจะต่ำสุดช่วงเวลา 0.00 น. ถึง 8.00 น. เท่ากับ 0 W และการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจะอยู่ในช่วงเวลา 11.00 น. ถึง 13.00 น. 
เท่ากับ 1200 W โดยสามารถคำนวนการพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ 1 วัน จากการหาผลรวมของกำลังไฟฟ้าคูณกับ
ชั่วโมงการใช้งานใน 1 วัน จะได้ 

 
 



พลังงาน 1 วัน = (0.4 kW x 2h)+(1.2kW x 3h)+(0.4kW x 2h)+(0.45kW x 1h) + (0.1kW x 7h) 
       = 6.4 kWh/วัน 

ดังนั้น ค่าพลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้ 1 วัน จะมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 kWh/วัน  
 

 
 

รูปที่ 3 ลักษณะการใช้ไฟฟ้าใน 1 วัน 
 
3.  ผลการวิจัย 

3.1 ผลวิเคราะห์ความเหมาะสมของพลังงานที่ผลิตได้ โดยโปรแกรม PVsyst  
การวิเคราะห์ความเหมาะสมในการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ [9] สำหรับพื้นที่บ้านวังดินสอ ตำบลวัง

นกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยใช้โปรแกรม PVsyst เพื่อหาตำแหน่งการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เพื่อให้
การรับแสงอาทิตย์เหมาะสมที่สุด จากรูปที่ 4 พบว่าการใช้โปรแกรมในการจำลองเพื่อหามุมที่เหมาะสมในการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตยท์ี่มุมเท่ากับ 17 องศา เอียงไปทางทิศใต้ ซึ่งสามารถผลิตพลังงานได้ 2000 kWh/m2  

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงมุมติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์บ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 



จากรูปที่ 5 โปรแกรมแสดงให้เห็นว่า บ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เริ่ม
ผลิตพลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ ช่วงเวลา 07:00 น. ถึง 18:00 น. ของแต่ละวัน และช่วงเวลาที่
สามารถผลิตพลังงานได้มากที่สุด คือช่วงเวลา 10:00 น. ถึง 15:00 น.  รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมงต่อวัน 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงข้อมูลช่วงการสะสมพลังงานรายชั่วโมง บ้านวังดินสอ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
 
ในส่วนของการจำลองระบบการผลิตกำลังพลังงานไฟฟ้าแสดงในรูปที่ 6 โดยประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ 

1) แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนผลึกเดี ่ยว รุ ่น JAM72S01-380 ขนาด 380 Wp ต่อขนานจำนวน 4 แผง 
2) อินเวอร์เตอร์ รุ่น Primo 3.0-1 แรงดันด้านเข้า 80 - 800 V ขนาด 3 kW 3) แบตเตอรี่ รุ่น AcmeG 12V 100 F 
ต่ออนุกรม จำนวน 2 ลูก ผลการใช้โปรแกรมเพื่อจำลองกำลังผลิตในแต่ละเดือนใน 1 ปี แสดงในรูปที่ 7 ซึ่งในแต่ละ
เดือนจะให้กำลังการผลิตไม่เท่ากันขึ ้นอยู่กับภูมิอากาศ โดยค่าเฉลี่ยในการผลิตไฟฟ้าใน 1 วัน เท่ากับ 3.72  
kWh/kWp/day ค่ากำลังการสูญเสียเฉลี่ยที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ใน 1 วัน เท่ากับ 0.97  kWh/kWp/day และค่า
กำลังการสูญเสียเฉลี่ยที่อินเวอร์เตอร์ใน 1 วัน เท่ากับ 0.7 kWh/kWp/day ทำให้ผลการจำลองกำลังการผลิต
พลังงานไฟฟ้าในรอบ 1 ปี ได้พลังงาน 2290 kWh/year  

 

 
 

รูปที่ 6 ระบบการผลิตจากโซล่าเซลล์แบบออฟกริด 



 
 

รูปท่ี 7 ความสามารถการผลิตไฟฟ้าสำหรับแต่ละเดือน 1 ปี 
 

3.2 ผลวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน 
ในการวิเคราะห์ด้านคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุน แสดงการคำนวณราคาอุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์

แบบลอยน้ำ กำลังการผลิตขนาด 1.520 kW จากข้อมูลตารางที่ 2 พบว่าการติดตั้งไฟฟ้าจากโซลล่าเซลล์แบบลอย
น้ำนั้นมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตั้ง 31,171 บาท ต่อกำลังการผลิต 1 kW ซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ที่มีข้อจำกัด
ของการติดตั้งระบบผลิตในพื้นที่ในการติดตั้งบนพื้นดิน ช่วยลดผลกระทบการติดตั้งสิ่งแวดล้อมและ ธรรมชาติ  
หากการติดตั้งระบบบนพื้นดินต้องตัดต้นไม้ รวมทั้งกรณีการขอติดตั้งไฟฟ้าแบบขยายเขตต้องมีการปักเสา พาดสาย
ไปในพื้นที่เขตป่าไม้ทำให้ต้องมีการปรับพื้นที่ตลอดแนวสายไฟ ทำให้ต้องมีการตัดไม้ทำลายป่า 
 
ตารางท่ี 2 รายการอุปกรณ์ระบบโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำ 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคา รวม 

1 แผงโซล่าเซลล์ Mono Crystalline 380 วัตต์ 4 4,850.00 19,400.00 

2 แบตเตอรี่ deep cycle 150 Ah 2 6,900.00 13,800.00 

3 โซล่าอินเวอร์เตอร์ 3000W 12V/24V 1 2,480.00 2,480.00 

4 Charge Controller 48V/36V/24V/12V  1 2,500.00 2,500.00 

5 ถังพลาสติกเก่าขนาด 200 ลิตร 8 500.00 4,000.00 

 
 



ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ลำดับที่ รายการ จำนวน ราคา รวม 

6 สายไฟฟ้าไปผู้ใช้ไฟฟ้า  1 3,200.00 3,200.00 

7 ค่าแรงงานการติดตั้ง 1 1,500.00 1,500.00 

8 อุปกรณ์อื่นๆ 1 500.00 500.00 
 รวม   47,380.00  

 
4.  สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จาการศึกษาข้อมูล พบว่าจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดีตั้งแต่ช่วงเวลา 07:00 น. 
ถึง 18:00 น. ของแต่ละวันและช่วงเวลาที่สามารถผลิตพลังงานได้มากที่สุด คือช่วงเวลา  10:00 น. ถึง 15:00 น.  
รวมระยะเวลา 5 ชั่วโมงต่อวัน มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ถึง 2000 kWh/m2 ผลการวิเคราะห์
การทำงานของระบบการผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ ด้วยโปรแกรม PVsys สำหรับบ้าน 1 หลัง ที่ต้องการการใช้
ไฟฟ้า 6.4 kWh/วัน ระบบสามารถผลิตกำลังพลังงานไฟฟ้าในรอบ 1 ปี ได้พลังงาน 2290 kWh/year ซึ่งพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้ใกล้เคียงกับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งปี โดยการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์มีต้นทุนการ
ติดตั้งประมาณ 47,380 บาท ซึ่งระบบไฟฟ้าที่ติดตั้งสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 ปี ยิ่งไปกว่านั้น
การติดตั้งโซล่าเซลล์แบบทุ่นลอยน้ำจะช่วยลดพื้นที่การติดตั้งบนพื้นดินได้ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร สอดคล้ องกับ 
[10], [11] ที่กล่าวว่าการติดตั้งโซล่าเซลล์แบบลอยน้ำให้ผลดีกว่าการติดตั้งบนพื้นดินหลายประการ เช่น ลดพื้นที่การ
ติดตั้งบนพื้นดิน เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเพราะอุณหภูมิของน้ำใต้แผงเย็นกว่ารอบข้าง ทั้งยังช่วยลดการระเหยของน้ำ
บริเวณที่ติดตั้งช่วยให้การไหลเวียนของน้ำ อากาศบริเวณที่ติดตั้งดีขึ้นและที่สำคัญ คือ ไม่เสียประโยชน์จากการใช้
พ้ืนที่ดิน 
 
5.  กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอขอบคุณชุมชนบ้านวังดินสอ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยนี้ ขอขอบคุณบริษัท บี. เอ็น. โซล่าร์ เพาเวอร์ จำกัด  
ที่ให้ความอนุเคราะห์การวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในครั้งนี้ 
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